
Ulazak u parametre

Drzati 3s taster SET, a displeju je prikaz 0000, 0 koja blinka treba da se promeni u 
1.Potvrdjuje se sa OK

Kratko SET za izlazak iz parameara,

Strelice za gore I dole

OK taster za potvrdu unetih vrednosti.

Parametri

P01 – merena vrednost

P02 – 20mA podesavanje- (nivo tecnosti max ), doci do parametra P02 I pritisnuti OK
I onda promeniti vrednost, nakon podesavanja pritisnuti SET.

P03 – 4mA podesavanje; min vrednost

P04 – temperatura

P05 – 

1- prikaz visine tecnosti
2- visina I temperatura
3- prikaz rastojanja do tecnosti 
4- prikaz rastojanja do tecnosti I temperatura

P06 – kalibracija ako je neophodno .  Postaviti senzoe iznad pranog rezervoara 
poznate visine , podesiti stvarnu visinu I potvrditi sa SET.

P07 – 

1- brz odziv
2- veoma brz odziv
3- spor odziv
4- veoma spor odziv

P08 – test strujne petlje, upisana vrednost = merenoj vrednosti

P09 – amplification sensitivity, no need to set, internal parameters

Ostale parameter ne menjati


